Priifbericht ULS23-001722-1
Lyss, den 13.03.2023

Ubersicht

Probe Nr.

Eingangsdatum
Bezeichnung

Probenart

Probenahme
Entnahmezeit
Eingangszeit
Probenahme durch
Entnahmetemperatur
Eingangstemperatur**
Untersuchungsbeginn
Untersuchungsende

Mikrobiologische Untersuchung

Aerobe Keimzahl bei 30°C KBE/ml
Enterokokken KBE/100 ml
Escherichia coli KBE/100 ml

Beurteilung
(Erlauterungen s. letzte Seite)

= WESSLING

23-033224-10

07.03.2023

Nr. 151 08

Reservoir Niggidei vor UV

Trinkwasser

07.03.2023

14:20

15:00

ESAG Energie Seeland AG
8.6 °C

14.9 °C
07.03.2023
10.03.2023
Ergebnis Vorgabe*
29 300 (HW)
nn nn (HW)
nn nn (HW)

Die gemessenen Werte erfiillen
die Vorgaben

*Verordnung Uber Trinkwasser
sowie Wasser in &ffentlich
zugénglichen Bédern und
Duschanlagen TBDV

23-033224-11

07.03.2023

Nr. 151 09

Reservoir Niggidei nach UV

Trinkwasser

07.03.2023

14:20

15:00

ESAG Energie Seeland AG
8.6°C

136 °C
07.03.2023
10.03.2023
Ergebnis Vorgabe*
<1 300 (HW)
nn nn (HW)
nn nn (HW)

Die gemessenen Werte erfiillen
die Vorgaben

*Verordnung Gber Trinkwasser
sowie Wasser in 6ffentlich
zugénglichen Badern und
Duschanlagen TBDV



